NAZWA Wykonanie dodatkowego zasilania multimediow, oswietlenia i

OPRACOWANIA: akustyki w Sali nr 2 Kino PRAHA Warszawa ul Jagielloriska

BRANZA:

ELEKTROENERGETYCZNA
INWESTOR:
JEDNOSTKA P.P.U.H ELPROWID EDWARD WICHROWSKI
PROJEKTUJACA: 05-135 Wieliszew ul. 600-lecia 30
ADRES Kino PRAHA 03-719 Warszawa ul. Jagielloniska 26
OBIEKTU: Sala kinowa nr 2
Funkcja Imig 1 Zakres i numer uprawnien Podpis
Nazwisko
Uprawnienia budowlane do
mgr inz. projektowania bez ograniczen w
Proiektant specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, M
rajeRan Krzysztof instalacji i urzadzen elektrycznych i
Kulesza elektroenergetycznych nr  ewidencyjny:
PDL/0071/POOE/07
mgr inz. Uprawniena budowlane Cie 33/89 L,pk oy
Koordynator Edward z pomiaran
Wichrowski
RZECZOZNAWC W ZABEZPIECZEN

PRZEZIW ROWYCH

mgr inz. Henryk oza Nr upr. 410/2000

Warszawa, kwiecien 2021 Egz. 3/3
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-Z22-8B9-J6X *

Pan Krzysztof Kulesza o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0109/03

adres zamieszkania ul. Meksykarnska 48 D, 15-633 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

e * Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




PODLASKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 22 czerwca 2007 r.
POIB.KK.7131/014/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane (tekst Jjednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6Znigjszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa stwierdza, ze

Pan KRZYSZTOF KULESZA
' magister inzynier elektryk
w zakresie: elektrotechnika
urodzony dnia 24 listopada 1960 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0071/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z péiniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre§lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bariski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POOB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski




Szczegdélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 l1pca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. 1 ww, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowmctwa z dnia

1E
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- prOJektowama obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolgjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania 1 sterowania;

—  sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnoécei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych.

Otrzymuija:

1. Pan Krzysztof Kulesza

P

ul, Meksykariska 48D

15-663 Bialystok

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-,
Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inz)rmerow BudowmctWa
aa. %
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OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Zamawiajgcego

SIWZ,

wytyczne branzowe — architektura i konstrukcja
obowigzujgce normy i przepisy

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja zawiera projekt budowlany instalacji zasilania gniazd sitowych na terenie kina
PRAHA

W zakres projektu instalacji elektrycznych wchodza nizej wymienione urzadzenia i instalacje:

a) zasilanie gniazd
b) rozdzielnice

3 INSTALACJE PROJEKTOWANE

3.1 Zasilanie gniazd

Zasilanie gniazd nalezy zrealizowaé z istniejgcych obwodéw rezerwowych bez zmiany
uktadu zasilania obiektu. Nalezy zweryfikowac istniejgcg umowe przytaczeniowa biorgc pod uwage
moc szczytowg przytaczanych odbiornikéw. Analize nalezy przeprowadzié na podstawie
aktualnych faktur zakupu oraz czasu pracy dodatkowo podtgczonych odbioréw.

Zasilanie gniazd w pomleszczenlu kina nalezy wykonac kablem YKY5x70mm dla gniazda
125A , kablem YKY5x25mm? dla gniazda 63A i kablem YKYektmyzo5x25mm? dla gniazda 63A.
Kabel do gniazda G1 nalezy podpig¢ w rozdzielni RGW2 do zabezpieczenia nr F1. W podstawe
nalezy zamontowa¢ wktadke bezpiecznikowa 3x125A WTGg. Kabel do gniazda G2 nalezy podpigc
w rozdzielni RGW1 do zabezpieczenia nr F8. W podstawe nalezy zamontowac wktadke
bezpiecznikowa 3x63A WTGg. Kabel do gniazda G3 nalezy podpigé w rozdzielni RGW1 do
zabezpieczenia nr F10. W podstawe nalezy zamontowa¢ wktadke bezpiecznikowa 3x63A WTGg.
Trase kabla pokazano na rys nr E-01 i E-02.

W celach rozliczeniowych nalezy zamontowa¢ na odptywach liczniki energii elektrycznej dla
potrzeb rozliczern wewnetrznych.

Po wykonaniu prac nalezy wykonaé pomiary ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji
izolacji.

3.2 Trasa kablowa

Kable nalezy uktadaé w istniejacych korytach kablowych. W czesci brakujgcych tras kablowych
nalezy je uzupetnié. Przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ zgodnie z klasg odpornosci pozarowe;
przegrod budowlanych.




4 UWAGI KONCOWE
- Niniejszy opis stanowi integralng czes$¢ projektu ;

- Wszystkie prace muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz z zachowaniem obowiazujacych zasad i przepiséw BHP ;

- Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢

zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza, a w szczegolnosci:

Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

Protokét badan rezystancji izolaciji
Protokdt badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych w instalacjach
elektrycznych
- Zaproponowane w niniejszym projekcie aparaty, urzadzenia itp. za zgodg Inwestora mogg

by¢ zamienione na réwnowazne, lecz o nie gorszych parametrach szczegbétowych.
- Numery ztgcz namalowa¢ na drzwiach, natomiast od srodka umiesci¢ schematy ztacz.

Numery ztgcz uzgodni¢ z Zamawiajgcym

5 OBLICZENIA

Autor projektu

mgr inz. Krzysztof Kulesza
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SPIS RYSUNKOW
Trasa kabli zasilajgce gniazda tréjfazowe parter
Trasa kabli zasilajgce gniazda tréjfazowe pietro

Schemat rozdzielnicy RGW1
Schemat rozdzielnicy RGW2

rys. E-01
rys. E-02
rys. E-03
rys. E-04
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OPINIA TECHNICZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
w zakresie mozliwosci wykonania otworéw w siropie
kondygnaciji 0/+1 budynku
biurowo-ustugowo-kulturalnego Cenirum Praha,
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

ZLECENIODAWCA: OPRACOWANIE:

PPHU ELPROWID Edward Wichrowski Mgr inz. Daniel Orczyk

Ul. 600-lecia 30/31 Tel: +48 794 146 010

05-135 Wieliszew Email: danielorczyk@outlook.com
NIP: 531-000-01-55 Data: 05.05.2021

Oéwiadczenie: Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. 1994 nr
89 poz. 414 z dnia 21 maja 2019 r. z pdiniejszymi zmianami, niniejszym oswiadczam, ze przedmiotowe
opracowanie zostato sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy

technicznej. el Orczyk

inz Dani ‘ektowahia 1 .
e . rar‘n‘ ‘el; -.Lnbud"“"'a"eadgugrc‘:j\iae'::*?!m Mgr inz. Daniel Orczyk

herdgh nia roboY;  pudowlgnel
" inos ons Keyine 5 Upf. Bud. Nr. OPL/0782/PWOK/12
Nr Ot;L-( 146 010

Wszelki€ prawa zas




Opinia techniczna konstrukcyjno - budowlana ~ Centrum Praha, Warszawa, ul. Jagielloriska 26

P NZYNIEROW
: BUDOWNCTWA Opole, dnia 30 maja 2012 rok
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Opoiska Okregowa izba Intynieréw Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK 0054-55-0833/12

DECYZJA

Na podstawe art 24 ust.! pid 2 usiawy 2 dna 15 grudnia 2000 1. 0 samozadach Zawodowych architexiow. inZynerdew DuCORTICWS OfaZ
utnstdw (D2U. 2 2001 ¢, Ne S, pozd2 2pbin podian 12t TpR1 12 a2 ust J a1 3ust T pit 102, an 138t Jid 2t 1d
ust 1okt Zoraz @ 14 ust 3okt 103 ustawy 2 drva 7 ipca 1954 1 - Prawo budowtane (lekst sdnoity Dz U 2 2006 7, Nr 156, poz 1118)
oz §6ph 1i2 §10ust Tl 1 §150§ 17 ust 1 pht 1 2 rozporzadzenia Micsatra Transporty | Budownctwa 2 dv4a 78 kwietris 2006 ¢
w Sorawie samodneinych funkay tectriczrrpch w Dudowsscowe (Dz U 2 2005 r, Nr &3, poz 578 w 2awagzios 2 o 104 § 1 | 2 Kodeksy
POSKPOwSTa aominsiracyinego (Dz.U 2 2000 1 Nr 98, poz 1071 z pdde 2om )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. budownictwa Daniel Orczyk

urodzony w dniu S wrzednia 1978 roku w Nyse

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/OT82/PWOK/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwaifikacyyna Opoisiue) Okrggowe| 1zby InZyniertw BudowniCtwa. na podsiawie wyndow 2
posigpowania kwalfkacyinego oraz przeprowadzonego egraminu, stwierdzita, te Pan mgr n2z Daniel Orczyk
POSIata wymagane prawem wykszisicenie | praklykg Zawodowdq Oraz uZyskal pOZytywny wynsk egzaminu — ko-
rseczne do uXyskania uprawniert budowlanych do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograni-
czen w SpeCainodci konstrukcyjno-budowlane

Szcregdiowy zakres uprawnied jest okredlony na odwrocie niniejaze] decyzji.

POUCZENIE

1 Zgodwe 2 an 12 ust 7 wiw ustawy 2 dnia 7 fpcs 1964 1 - Prawo budowisre - podstaee 00 wykotye s samodnstgch nksi
mchncznych w budownciwie stanow wps 0o Certrainego Repestru Osob Posiadaiacych Uprawmena Budowlane prowadzonego
m_wmummmmmmmwmmm

2 Od ninegsze; docyz) shuty oOwolarie 00 Krapowsy Komisy Kwalfkacying Polsioey (zby n2ynertw Budownictws w Warszawe 73
posrecnciwem Okregows) Komisii Kwalficacyne Opoisiey Oluggowe Lty Indyriendw Budowniciws w iermine 14 dni od daty

Rewizja 00 Strona 2




Opinia techniczna konstrukeyjno - budowlana -~ Centrum Praha, Warszawa, ul. Jagiellofska 26

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 -5 jart 13 ust 3i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane oraz w zwiazku z § 15§ 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawile samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie Pan mgr ini. Daniel Orczyk jest upowainiony

w specjainodci konstrukcyjno-budowlanej do:

1. sporzadzania projektu architektoniczno - budowlanege w odniesieniu do konstrukcji
obsektu,

2. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskie-
go.

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowianymi w odniesieniu do konstrukcji i ar-
chitektury obiektu,

4. kerowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowianych oraz nadzoru | kon-
trol techniczne; wytwarzama tych elementow,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

7. sporzadzania projektu zagospodarowania dziaki lub terenu, w zakresie specjainoéci ob-
joto niniej i —

bez ograniczen.
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Zaswiadczenie

G vrmetre oty by =
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Pan DANIEL ORCZYK o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0112/12

jest c2lonkiem Opolskie; Okrggowej izby In2ynicrow Budowniclwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wyRenerowane elellronicZnie « opatrzone belpecinym podpisem elektromicznym

werylikowanym priy pomoty wainego hasiifikowanego certyfinatv w dniw 2021-C1-12 roku prie:
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Ilecenie;

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrasiruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkédw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 poz. 490
z pdzniejszymi zmianami;

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 82 poz. 414);

¢ Aktualne normy i przepisy;

¢ Projekt Budowlany, grudzien 2004

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna konstrukcyjno-budowlana dotyczgca mozliwosci
wykonania otworéw o maksymalne] srednicy 100mm w istniejgcym stropie oddzielgjgcym kondygnacje
0/+1 (rzedna +3,63) budynku Centrum Praha w Warszawie, ul. Jagiellofiska 26,

Ponizsza opinia ma pozwoli¢ na okreslenie mozliwoici wykonania instalacji elekirycznej w zwigzku z
projektowanq przebudowq oraz instalacjq dodatkowych ekrandw.

3. LOKALIZACJA

Projektowane ofwory przewidziano w rejonie osi 1/F przy klaice schodowej oraz sali projekcyjnej.
Projektowane lokadlizacje otwordw przedstawiono na rysunku w Zatgczniku 1 przedmiotowego

opracowania.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Budynek o konstrukcji zelbetowej, ptaski strop monolityczny o grubosci 220mm, dwukierunkowo zbrojony
stalg A-lIIN oraz A-0, wykonany z betonu B37. Sirop oparty na stupach, belko$cianach oraz lokalnie
usztywniony podciggami. Konstrukcje stropu w rozpatrywanej lokalizacji przedstawiono w Zatgczniku 2
przedmiotowego opracowania.

4.2 STAN TECHNICZNY ELEMENTOW

Nie stwierdzono zarysowania oraz uszkodzen widocznych na powierzchni warstw wykonczeniowych

elementéw,

5. WNIOSKI

Brak jest przeciwskazan do wykonania otworéw o $rednicy 100mm w lokalizacjach pokazanych w

Zatgczniku 1 przedmiotowego opracowania.
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Otwory nalezy wykonaé wiertnicq, pomiedzy pretami istniejgcego zbrojenia siropu, ewentualne
uszkodzenia otuliny pretéw zbrojeniowych nalezy uzupetnié materiatem o parametrach
wytrzymatosciowych nie mniejszych niz materiat konstrukcji stropu.

- KONIEC -
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ZALACINIK 1 - LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OTWORU

— e

~ Schemot stropy ¥ POZiomie +3,630.
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ZALACINIK 2 - KONSTRUKCJA STROPU
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Zbrojenie dolne stropu w poziomie +3,650
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Zbrojenie géme sitropu w poziomie +3,650
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